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ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Β

ΥΠΟΜΝΗΜΑΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ

Πιλαρ οδοφωτισμου 4 αναχωρησεων

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠEΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ
ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ

(ΟΔΟΣ ΟΓΛ ΑΠΟ ΙΑΣΟΝΟΣ ΕΩΣ 28ης ΓΑΛΛΙΑΣ)

Φωτιστικο σωμα κορυφης,ασυμμετρης
δεσμης φωτισμου, με LED,
ισχυος 40 W σε χαλυβδινο ιστο 4 m.

Φρεατιο ελξης και συνδεσης
υπογειων καλωδιων 40*40

Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ16Χ1500 χιλ.

Καλώδιο τροφοδοσιας ΝΥΥ 4*10χιλ.
μέσα σε PVC σωλήνα Φ100
Αγωγός γυμνός χάλκινος
πολύκλωνος διατομής 25 χιλ.
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