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Π.ΔΟΥΚΑ          Ηλεκτρ. Μηχ.

HMEPOMHNIA

TITΛOΣ ΣXEΔIOY

KΩΔIKOΣ MEΛETHΣ

KΛIMAKA

ONOMA

O ΔIEYΘYNTHΣ

ΣTAΔIO MEΛETHΣ

Ε.ΠΡΟΒΙΑ ΠΟΛ.ΜΗΧ. AP

YΠOΓPAΦH

K

ΔHMOΣ BOΛOY - ΔIEYΘYNΣH TEXNIKΩN YΠHPEΣIΩN

TPOΠOΠOIHΣH ΣHMEIO ONOMA YΠOΓPAΦH

MEΛETHTΕΣ

EΛEΓΞAΣ

APIΘMOΣ ΣXEΔIOY

ΘEΩPHΘΗKE

HMEPOMHNIA

EPΓO

Διαμόρφωση πλατείας Πανεπιστημίου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ζ. ΚΟΤΙΩΝΗΣ - Καθηγητής    Τμ. Αρχ. Παν/ μίου Θεσσαλίας

Κ. ΑΔΑΜAΚΗΣ -Καθηγητής    Τμ. Αρχ. Παν/ μίου Θεσσαλίας

Κ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ - Καθηγητής    Τμ. Αρχ. Παν/ μίου Θεσσαλίας

Θ. ΚΑΝΑΡΕΛΗΣ - Καθηγητής    Τμ. Αρχ. Παν/ μίου Θεσσαλίας
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ Β. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ    Σχεδ.CAD
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Γ.ΑΡΕΘΑΣ  ΠΟΛ.ΜΗΧ.

Η.Μ.1Παροχή απο ΔΕΗ ΝΥΥ 5*6 χιλ.

Φωτιστικο σωμα κορυφης με LED,
ισχυος 69 W σε χαλυβδινο ιστο 4 m.
Φρεατιο ελξης και συνδεσης
υπογειων καλωδιων 40*40

Κιβωτιο ηλεκτρικης διανομης (πιλαρ)

Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ16Χ1500 χιλ.

Καλώδιο τροφοδοσιας ΝΥΥ 4*4χιλ.
μέσα σε PVC σωλήνα Φ100
Αγωγός γυμνός χάλκινος
πολύκλωνος διατομής 16 χιλ.

Γρ
αμ

μή
 π

αρ
οχ

ής
 1

Γραμμή παροχής 2

Γραμμή παροχής 3
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